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ONS-HKiS.9022.2.8.3.2023 Cieszyn, dnia 15.03.2023 r.

Skoczowski Osrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Gorecka 2a, 43-430 Skoczow

DECYZJA

Zbiorcza roczna ocena wody na plywalni
za 2022 rok

Na podstawie:
eart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 2000 z pozn. zm.);
eart. 1 pkt 5, art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (1. j. Dz. U, z 2023 r. poz. 338):
e § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan. jakim
powinna odpowiadac woda na plywalniach (1. j. Dz, U. 2 2022 1., poz. 1230),
po analizie:
- parametrow jakoéci wody na plywalni, ocenionych na podstawie wymagan, o ktorych
mowa w § 3 ust. | ww. rozporzadzenia,
- wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia, zgodme
7 zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie harmonogramem kontroli wewngtrzne),
- zakresu i czestotliwosei wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wynikow badan wody na plywalni wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Cieszynie,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
biorac pod uwage zapis § 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (1. ). Dz. U, z 2022 r.,

poz. 1230)



STWIERDZA

#ze woda na Plywalni ,Delfin”, ul. Gorecka 2a. 43-430 Skoczow odpowiadala wymaganiom

okreslonym w § 2 ww. rozporzadzenia,

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

wymagan, jakim powinna edpowiadac woda na phwalniach (1.). Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

zwanego rowniez dale) Rozporzadzeniem™, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Cieszynie dokonal zbiorcze) rocznej oceny, czy woda na Plywalni , Delfin™, ul. Gorecka 2a,

43-430 Skoczow odpowiadala  wymaganiom mikrobiologicanym 1 fizyvkochemicznym

okreslonym w zatgcznikach nr 1 1 2 Rozporzadzenia poprzez analizg:

-

parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktorych
mowa § 3 ust. | Rozporzadzenia,

wynikow badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia,

zakresu i czgstotliwoscl wykonywania badan wody przez zarzadzajacepo plvwalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

wynikow badan wody na plywalni wykonywanych przez Painstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Cieszynie w 2022 roku.

Zpodnie z § 3 ust. | Rozporzadzenia zarzadzajacy plywalnig dokonuje oceny spelnienia

wymagan wody na plywalni na podstawie:

biezacej obserwacji z udokumentowanymi spostrzezeniami 1 podejmowanvmi
czynnosciami z uwzglednieniem daty, godziny 1 podpisu osoby dokonujgcej biezgee)
obserwacji wody na plywalni, odnotowywania przejrzystosci wody, stwierdzonych
widocznych zanieczyszezen 1 podjetych dzialan naprawczyceh, spostrzezen mogacych mied
wplyw na zanieczyszezenie wody w niecce basenowe] oraz  wszelkich innvch
nieprawidiowosci 1 podejmowanych w zwiazku z nimi czynnosct,

systematycznego 1 udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikow pomiaru jakosct wody na plywalni w zakresie parametrow: pH, potencjatu redox,
stezenia chloru wolnego, temperatury wody 1 chloru zwigzanego z czestotliwoscia

okreslong rozporzadzeniem,



- systematveznych i udokumentowanych badan jakosci wody, prowadzonych zgodnie
z harmonogramem ustalonym z wlasciwym panstwowym inspektorem sanitarnym oraz
kazdorazowo w przypadku wystapienia sytuacji mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie
jakosci wody na plywalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii, wraz ze wskazaniem

podejmowanych dzialan naprawczych.

Zarzadzajacy plywalnig, Skoczowski Osrodek Sportu 1 Rekreacji, ul. Gorecka 2a.
43-430 Skoczow posiadal ustalony na 2022 rok 1 zatwierdzony przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Cieszynie, harmonogram wewnetrznej kontroli jakosel

wody na plywalni.

W trakcie kontroli przeprowadzone) przez przedstawicieli PPIS w Cieszynie w dniu
26.04.2022 r. sprawdzono, iz zarzadzajacy plywalnia dokonywal biezacej obserwacji wody
na plywalni w ,Dzienniku obserwacji biezgeej — Niecka basenu sportowego”, Dzienniku
obserwacji biezacej — Niecka basenu rekreacyjnego”,  Dzienniku obserwac)i biezace] — Niecka
wanny hydromasazu”, W dziennikach zapisywano informacje nt. przejrzystosci wody oraz
o ewentualnych zanieczyszezeniach wody i podjetych dziataniach naprawczych.

Ponadto, potwierdzono, 17 zarzadzajacy plywalnia prowadzil systematyczny nadzor nad
pracy urzadzen pomiarowych jakoSci wody na plywalni w zakresie parametréw: pH wody,
potencjatu redox. stezenia chloru wolnego, temperatury wody oraz st¢zenia chloru zwigzanego,
a powyzszy nadzor byl udokumentowany przez niego stosownymi zapisami w rejestrach

wynikéw pomiaru jakosci wody i nadzoru pracy urzadzen dla kazdej z niccek oraz cyrkulacji,

Zarzgdzajacy plywalnig prowadzil udokumentowane badania jakosci wody, ktore byly
wykonywane w laboratorium posiadajaeym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacy
na wykonanie badan odpowiadajacych metodykom referencyjnym analiz wody na plywalniach
okreslonych w cytowanym wyzej Rozporzadzeniu. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Cieszynie przeprowadzil badania w ramach biezacego nadzoru w Oddziale Laboratoryjnym

PSSE w Bielsku-Bialej.

7 przedstawionveh do PPIS w Cieszyme sprawozdan z badan wynika, 17 ich zakres
oraz czestotliwose byly zgodne 2 wymogami okreslonvmi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda

na plywalniach (1. j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1230).

L



W 2022 roku w ramach badan wykonanych przez zarzadee plywalni oraz PPIS
w Cieszynie do badan mikrobiologicznyeh i fizvko-chemicznych lacznie pobrano:
- 74 prébki z niecek basenowych;
- 30 probek 2 systemow gyrkulacji;

- 6 prabek z natryskow na plywalni.

Analiza sprawozdan z badan przeprowadzonych przez PPIS w  Cieszynie
oraz przedstawionych przez zarzadzajacego Plywalnia L Delfin”, ul. Gorecka 2a,
43-430 Skoczow nie wykazala zadnych przekroczen parametrow mikrobiologicznyeh wody
pobranej z niecek basenowych oraz wprowadzanej do niecek basenowych z systemow
eyrkulacji.

W wodzie pobrane] z natryskow na plywalni nie stwierdzono przekroczen

dopuszezalne) liczby bakterii Legionelia sp.

Analiza wynikéw badan fizyko-chemicznych wody przeprowadzonych na Plywalni
LWDelfin®, ul. Gorecka 2a, 43-430 Skoczow wykazala, 172 woda incydentalnie nie spelniala
wymagan w zakresie parametrow: chlor wolny (2 razy). potencjal redox (2 razy) oraz
chloroform (1 raz).

Zarzadzajacy plywalnig przekazywal na biezaco informacje dotyezace podejmowanych
dziatan naprawczych w celu doprowadzenia jakosei wody do wymagan Rozporzadzenia.
Czynnoscl, o ktorych mowa powyzej polegaly m. in. na: czgsciowe] wymianie wody oraz
dodatkowym phlukaniu filtrow.

Stwierdzone przekroczenia uznano za incydentalne.

PPIS w Cieszynie zgodnie z § 4 ust. | Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na plywalniach
(t. j. Dz. U, z 2022 r. poz. 1230) dokonal zbiorczej rocznej oceny, czy woda na plywalni
odpowiada wymaganiom, o ktorych mowa w § 2 Rozporzadzenia, w ktorym znajduje si¢ wprost
odniesienie do wartosci mikrobiologicznych i1 fizykochemicznych okreslonyeh w zatgezniku:
. Woda na plywalmach, w tym woda doprowadzana na plywalnig, powinna spelniaé¢ wymagania

mikrobiologiczne i fizvkochemiczne okreslone w zalacznikach nr 11 2 do rozporzadzenia™.



Strona nie skorzystala z mozZliwosei zaznajomienia si¢ # zebranym materialem
dowodowym w prowadzonym postgpowaniu  administracyjnym  dotyvezgeym  wydania
niniejszej deeyzji.

Zgodnie z art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (1. Dz, U. z 2022 r., poz. 2000 2z pozn. zm.) organ administracji publicznej

zalatwia sprawg przez wydanie decyzji

Na podstawie art. | pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcfi
Sanitarnej (1. j. Dz, U, z 2023 r., poz. 338) Panstwowa Inspekcja Sanitarna powolana jest
do realizacji zadan z zakresu zdrowia publicznego, w szezegdlnosel poprzez sprawowanie
nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku 1 rekreacji. Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 ww.
ustawy do zakresu dzialania Panstwowej Inspekeji Sanitarnej w dziedzinie biezacego nadzoru
sanitarnego nalezy kontrola przestrzegania przepisow okreslajacych wymagania higieniczne
i zdrowotne w szezegolnosel dotvezgeyeh utreymania nalezytego stanu higienicznego m.in.

obiektow 1 urzgdzen uzytecznosci publiczne;.

W zwiazku z powvzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie

wydal niniejsza decyzje.

Pouczenie
Od  decyzji ninigjszej stuzy stronie odwolanie do Slaskiego Panstwowego
Waojewodzkiego Inspektora Sanitarmmego za posrednictwem  Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia niniejszej decyzji.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona moze w formie pisemne) zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwolania od decyzji. W sytuacji. gdy po zapoznaniu sie z trescia
decvz)i we wskazanym wyzej terminie strona zrzeknie si¢ prawa do wniesienia odwolania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem dorgezenia Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitamemu w Cieszynie, pisemnego oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa

do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stran postgpowania.

Cofnigeie zrzeczenia sie prawa do wniesieni volania jest niedopuszezalne.
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